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PROVINCIA DI ANCONA
COMUNE DI OSTRA

STATO DI PROGETTO  CURVE ADSR
VISTE ASSONOMETRICHE STRUTTURALE

CORPO A MONTE - INTERVENTI CON SETTI 
INTERVENTI CON SETTI AUMENTO SEZIONE TRAVI E PILASTRI

CORPO A VALLE - INTERVENTI CON SETTI 
INTERVENTI CON SETTI AUMENTO SEZ. TRAVI E PILASTRI

ASSONOMETRIA COMPLESSIVACORPO CENTRALE  - INTERVENTI CON SETTI 
INTERVENTI CON SETTI AUMENTO SEZIONE TRAVI E PILASTRI

CORPO CENTRALE  - INTERVENTI CON SETTI 
INTERVENTI CON SETTI AUMENTO SEZI. TRAVI E PILASTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marcello Bartoletti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Danilo Pasqualini
TECNICO

MATERNA BIANCANEVE DEL COMUNE DI OSTRA(AN)
VIA CARDUCCI.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ADEGUAMENTO SISMICO

Spettro ADSR N.1 Spettro ADSR N.2 Spettro ADSR N.3 Spettro ADSR N.4 Spettro ADSR N.5 Spettro ADSR N.6 Spettro ADSR N.7 Spettro ADSR N.8

Spettro ADSR N.9 Spettro ADSR N.10 Spettro ADSR N.11 Spettro ADSR N.12 Spettro ADSR N.13 Spettro ADSR N.14 Spettro ADSR N.15 Spettro ADSR N.16
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S.L.O.:

Domanda di spostamento : 3.32 mm

Capacita' di spostamento : 8.04 mm

PgaSLO :  .148 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 4.32 mm

Capacita' di spostamento : 8.04 mm

PgaSLD :  .148 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 11.63 mm

Capacita' di spostamento : 17.94 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 14.3 mm

Capacita' di spostamento : 20.79 mm

PgaLC :  .341 Ag/g

S.L.O.:

Domanda di spostamento : 3.19 mm

Capacita' di spostamento : 7.53 mm

PgaSLO :  .144 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 4.16 mm

Capacita' di spostamento : 7.53 mm

PgaSLD :  .144 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 11.19 mm

Capacita' di spostamento : 17.71 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 13.76 mm

Capacita' di spostamento : 20.59 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:
Domanda di spostamento : 4.18 mm

Capacita' di spostamento : 7.37 mm

PgaSLO :  .109 Ag/g

S.L.D.:
Domanda di spostamento : 5.44 mm

Capacita' di spostamento : 7.37 mm

PgaSLD :  .109 Ag/g
S.L.V.:

Domanda di spostamento : 14.64 mm

Capacita' di spostamento : 46.82 mm
PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 18 mm
Capacita' di spostamento : 62.36 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:
Domanda di spostamento : 4.71 mm
Capacita' di spostamento : 10.27 mm
PgaSLO :  .134 Ag/g

S.L.D.:
Domanda di spostamento : 6.13 mm
Capacita' di spostamento : 10.27 mm

PgaSLD :  .134 Ag/g
S.L.V.:

Domanda di spostamento : 16.48 mm
Capacita' di spostamento : 41.41 mm
PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:
Domanda di spostamento : 20.26 mm
Capacita' di spostamento : 51.62 mm
PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:
Domanda di spostamento : 4.96 mm

Capacita' di spostamento : 14.24 mm

PgaSLO :  .175 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 6.46 mm

Capacita' di spostamento : 14.57 mm
PgaSLD :  .179 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 17.37 mm

Capacita' di spostamento : 29.22 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 21.36 mm
Capacita' di spostamento : 35.66 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:

Domanda di spostamento : 4.78 mm

Capacita' di spostamento : 14.17 mm

PgaSLO :  .18 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 6.23 mm

Capacita' di spostamento : 14.2 mm

PgaSLD :  .181 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 16.75 mm

Capacita' di spostamento : 28.91 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 20.6 mm

Capacita' di spostamento : 35.37 mm

PgaLC :  .341 Ag/g

S.L.O.:

Domanda di spostamento : 6.31 mm

Capacita' di spostamento : 15.31 mm

PgaSLO :  .148 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 8.21 mm

Capacita' di spostamento : 15.31 mm

PgaSLD :  .148 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 22.09 mm

Capacita' di spostamento : 75.32 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 27.16 mm

Capacita' di spostamento : 99.57 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:

Domanda di spostamento : 7.1 mm
Capacita' di spostamento : 17.66 mm

PgaSLO :  .152 Ag/g
S.L.D.:

Domanda di spostamento : 9.25 mm
Capacita' di spostamento : 17.66 mm

PgaSLD :  .152 Ag/g
S.L.V.:

Domanda di spostamento : 24.87 mm
Capacita' di spostamento : 65.78 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g
S.L.C.:

Domanda di spostamento : 30.58 mm
Capacita' di spostamento : 81 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:
Domanda di spostamento : 3.16 mm
Capacita' di spostamento : 7.6 mm
PgaSLO :  .147 Ag/g

S.L.D.:
Domanda di spostamento : 4.11 mm
Capacita' di spostamento : 7.6 mm
PgaSLD :  .147 Ag/g

S.L.V.:
Domanda di spostamento : 11.06 mm
Capacita' di spostamento : 17.36 mm
PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:
Domanda di spostamento : 13.6 mm
Capacita' di spostamento : 20.15 mm
PgaLC :  .341 Ag/g

S.L.O.:

Domanda di spostamento : 3.37 mm
Capacita' di spostamento : 7.86 mm

PgaSLO :  .143 Ag/g
S.L.D.:

Domanda di spostamento : 4.39 mm
Capacita' di spostamento : 7.86 mm

PgaSLD :  .143 Ag/g
S.L.V.:

Domanda di spostamento : 11.8 mm
Capacita' di spostamento : 18.28 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g
S.L.C.:

Domanda di spostamento : 14.51 mm
Capacita' di spostamento : 21.26 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:

Domanda di spostamento : 4.99 mm

Capacita' di spostamento : 6.35 mm

PgaSLO :  .076 Ag/g

S.L.D.: NON VERIFICATO

Domanda di spostamento : 6.5 mm

Capacita' di spostamento : 6.35 mm

PgaSLD :  .076 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 17.48 mm

Capacita' di spostamento : 48.38 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 21.5 mm

Capacita' di spostamento : 60.88 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:
Domanda di spostamento : 3.94 mm
Capacita' di spostamento : 10.67 mm
PgaSLO :  .165 Ag/g

S.L.D.:
Domanda di spostamento : 5.13 mm
Capacita' di spostamento : 10.67 mm
PgaSLD :  .165 Ag/g

S.L.V.:
Domanda di spostamento : 13.81 mm
Capacita' di spostamento : 38.69 mm
PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:
Domanda di spostamento : 16.98 mm
Capacita' di spostamento : 50.61 mm
PgaLC :  .341 Ag/g

0 8 16 24 32

Sa/g

0
.03
.07
.11
.15
.19
.23
.27
.31
.36

.4
.44
.48
.52
.56
.59
.63
.67
.71
.75
.79
.83
.87
.91
.95
.99

S.L.O.:

Domanda di spostamento : 4.74 mm

Capacita' di spostamento : 14.13 mm

PgaSLO :  .181 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 6.18 mm

Capacita' di spostamento : 14.23 mm

PgaSLD :  .183 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 16.61 mm

Capacita' di spostamento : 28.47 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 20.43 mm

Capacita' di spostamento : 34.86 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:
Domanda di spostamento : 5.03 mm

Capacita' di spostamento : 14.52 mm
PgaSLO :  .176 Ag/g

S.L.D.:
Domanda di spostamento : 6.55 mm

Capacita' di spostamento : 14.75 mm
PgaSLD :  .179 Ag/g

S.L.V.:
Domanda di spostamento : 17.61 mm

Capacita' di spostamento : 29.79 mm
PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:
Domanda di spostamento : 21.66 mm

Capacita' di spostamento : 36.42 mm
PgaLC :  .341 Ag/g

S.L.O.:

Domanda di spostamento : 7.47 mm

Capacita' di spostamento : 13.56 mm

PgaSLO :  .109 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 9.74 mm

Capacita' di spostamento : 13.56 mm

PgaSLD :  .109 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 27.08 mm

Capacita' di spostamento : 92.15 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 33.31 mm

Capacita' di spostamento : 116.9 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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S.L.O.:

Domanda di spostamento : 5.96 mm

Capacita' di spostamento : 17.43 mm

PgaSLO :  .178 Ag/g

S.L.D.:

Domanda di spostamento : 7.76 mm

Capacita' di spostamento : 17.43 mm

PgaSLD :  .178 Ag/g

S.L.V.:

Domanda di spostamento : 20.88 mm

Capacita' di spostamento : 62.8 mm

PgaSLV :  .341 Ag/g

S.L.C.:

Domanda di spostamento : 25.67 mm

Capacita' di spostamento : 81.76 mm

PgaLC :  .341 Ag/g
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