
TAV.

PS4
Scala: 1:100File:

PROVINCIA DI ANCONA
COMUNE DI OSTRA

STATO DI PROGETTO -
ELEMENTI  STRUTTURALI INTERVENTO

MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI DEL TERRITORIO DI OSTRA

Barre aggiuntive
acciaio B450C

Giunzione meccanica
TIPO GTS Tecnaria Ä8

Nucleo calcestruzzo
pilastro esistente

Getto di betoncino
a ritiro controllato
Rck 45 N/mmq

Staffe Ä8
acciaio B450C

Connettore Ä10
tipo Tecnaria MINI CEM

VISTA ASSONOMETRICA
INTERVENTO TIPO PILASTRI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Marcello Bartoletti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Danilo Pasqualini
TECNICO

MATERNA BIANCANEVE DEL COMUNE DI OSTRA(AN)
VIA CARDUCCI.

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
ADEGUAMENTO SISMICO

PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 1.25

PIANTA IMPALCATO QUOTA m: 0.00
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AUMENTO SEZIONE PILASTRI  E TRAVI

Barre long. esistenti 4Ä18 

Staffe esistenti Ä6/30 

Calcestruzzo esistente

Asportazione calcestruzzo
mediante scarifica fino a mettere

a nudo il nucleo piÅ compatto

Barre aggiuntive
con acciaio B450C

Staffa Ä8 B450C Staffa Ä8

Giunzione meccanica
Tipo GTS 08 TECNARIA
per giunzioni barre Ä8

Connettore
TIPO Tecnaria MINI CEM

DETTAGLIO STAFFA

Camicia esterna in
betoncino Rck 45 N/mmq

FASE 3FASE 2

FASE 1FASE 0
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INSERIMENTI DI SETTI IN C.A.
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TRAVI DEL SOLAIO PIANO PRIMO CORPO A VALLE

FASE 1

45

Barre Ä20
Barre Ä10
Barre Ä20 ESISTENTI

Barre Ä20 ESISTENTI

Staffe Ä8/30 ESISTENTI

TRAVI DEL SOLAIO PIANO PRIMO CORPO A VALLE

Rimozione pavimento sull'estradosso Travi

Barre Ä20
Barre Ä10
Barre Ä20 ESISTENTI

FASE 3

TRAVI DEL SOLAIO PIANO PRIMO CORPO A VALLE

FASE 4

TRAVI DEL SOLAIO PIANO PRIMO CORPO A VALLE
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